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Ninigjsze sprowozdonte zawicra wyniki badm onaczane symbolem A", objpte zakresem akredytacii PCA nr AR 552
oras wyniki badan micakredytowanych. Wyniki ipoza sakresw akredytocii me poiadaly ezmaczenia LA

Nr sprawozdania:

KOD PROBK]:

LHS.9051.2. 401 (2019 Kielce, dnia:

SPRAWOZDANIE Z BADAK 2019 -07- 12

1089/0BS/SP/19

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBK]:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg:

INSTALCOMPACT Sp.z 0.0., 62-080 Tarnowo-Podgérne, ul,Wierzbowa 23

Zlecenie Nr LHS.9052.550.2019 z dnia: 10.07.2018
woda :
bez zastrzezen

zleceniodawca
Whytyczne laboratorium z 03.02.2014r.

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 10.07.2019 godz.-
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 10.07.2019 godz.-
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 10.07.2019/ 12.07.2018

Badane parametry

Wartos¢ parametryczna
Jednostka | Znak Wynik Identyfikacja metody

na

Akceptowalna przez
konsumentéw i bez

2 .
Barwa (A) mg Ptdm <= 2 nieprawidiowych PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C
zmian'®!
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
iy : ; = - 7-1:2016-08
Metnosé (A) NTU = 036 nieprawidiowych zmian. PN-EN ISC 7027-1:2016-

Met efelometryczn
Zalecany zakres CA0da nefelometrycana

wartoéci do 1,0

Stezenie jondw wodoru (pH) (A) - = 71 6,5-9.5 PN-EN ISO 105232012
Przewodnosé elektryczna wiasciwa uS/em = 438 2500 PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)
Mangan (A) pgidm® = B 50 PN-82/C -04570/01
Siarczany (A} mg /dm? = 130 250 PN-EN ISO 10304-1:2000+AC:2012
Twardosc ogéina (A) i = 7 60-5001"" PN-ISO 6059:1592
CaCO./dm® :
Magnez (A} mg/dm? = 13 7-125'% PN-C-04554-4:1999 Zalacznik A
Strona 122 Zatgcznik 1a do PO-02 obowiazuje od dnia 01.01.2018r,



Nr sprawozdania: LHS.8051.2 40 ¢ 2019 Kielce, dnia:
A '

2010 -07- 112

-w przypadku podania jednej wartosci doina warlosé zakresu wynosi zero

- wartoss paramelryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017r,, poz. 2294)

. Nie wigeej niz 30 mg/dm3 magnezu. jezeli slgzenie siarczandw jest réwne lub wieksze od 250 mg/dm3. Przy nizsze] zawarosci siarczandw

dopuszczaine stezenie magnezu wynosi 125 mg/dm3; wartosc zalecana ze wzgledow zdrowotnych - oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia

ludzkiego, ale nie nakiada obowigzku uzupeiniania minimainej zawartoéci przez przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne.

¥ . Poradana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Ptidm?

P - Warlosé zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, 2¢ jest to wartesé pozadana dia zdrowia ludzkiege, ale nie naklada obowiazku uzupehiania,

przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyine, minimalnej zawartoéci.

Wynik podany po znaku "<" dla parametrow fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczeniz ilosciowege metody,

Autoryzowat: Zatwierdzit:

Oswiadcza sie, ze:
1. Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do dostarczonei prébki,
2. Bez pisemnej 2gody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, Jjak tylko w catosci,
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Kiienta. Informacje dotyczace sposcbu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. s3 informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdaniz z badan
5. Ninigjsze sprawozdanie zostalo sporzgdzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 ctrzymuje Kiient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona 2z 2 Zatacznik 1a do PO-02 cbowigzuje od dnia 01.01.2018r.



